
1

Aktueller Streifzug durch besondere
Schadensfälle der BASF  in Ludwigshafen
Dr. Jürgen Weinerth, BASF SE

29. Praktikerkonferenz Graz, April 2026



2

Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen

ÁKapitaler Schaden an einer metallischen Magnetpumpe

ÁDiverse Schadensbilder mit verschiedenen Ursachen

ÁPartieller Trockenlauf einer kunststoffausgekleideten Magnetpumpe

ÁUrsachenanalyse mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera

Agenda

29. Praktikerkonferenz Graz, Dr. Jürgen Weinerth, April 2026
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Prinzip interne Kühlung/Schmierung in einer Magnetkupplungspumpe

29. Praktikerkonferenz Graz, Dr. Jürgen Weinerth, April 2026

Quelle:

Hermetic Pumpen GmbH



4

Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen

Kapitaler Schaden an einer metallischen Magnetpumpe - Systembeschreibung

Â Kolonnenkreislauf mit Hochsieder als Fördermedium

Â Magnetgekuppelte Chemienormpumpe aus 1.4408 mit SiC Gleitlagern und Wolframcarbid Axiallagerscheiben

Â Baugröße 125-80-200

Â Auslegungsparameter:

 Fördermenge  122 m³/h

 Förderhöhe  43 m

 Dichte  0,844 kg/dm³

 Temperatur  185 °C

 Drehzahl  2900 min-1
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Schnittzeichnung der Pumpe
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Anlieferzustand der Pumpe
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Vorderer Teil des Spalttopf und Innenmagnet
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Innenmagnet und beide Spalttopfteile 
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Innenseite Spalttopf 

29. Praktikerkonferenz Graz, Dr. Jürgen Weinerth, April 2026
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Innenmagnet
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Innenmagnet mit Axiallagerscheibe, Welle, Lager - und Abstandshülsen
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Eingelaufene Pumpenwelle
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Vorderer und hinterer Axiallagerring
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Teile des Rotors mit Lagerbuchse
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Laufrad mit stirnseitigen Anlaufspuren
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Zerschnittener Spalttopf
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Verspannung der rotierenden Einheit
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Lagerbuchse mit starken Anlaufspuren
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Magnetseitige Axiallagerscheibe
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Magnetseitige Axiallagerscheibe ï innen / Aufschmierung  von Wellenmaterial
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Eingelaufene Pumpenwelle

29. Praktikerkonferenz Graz, Dr. Jürgen Weinerth, April 2026



22

Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Distanzringe in PTFE ( Gylon )

Sollstärke 1,6 mm
Magnetseitiger Distanzring
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Fazit

Å Das komplette Rotorpaket inkl. Gleitlagerung ist normalerweise durch Kraftschluss (axiale Verspannung) mit 

Pumpenwelle verbunden.

Å Vermutlich kam es bedingt durch hohe Axialkräfte und schlecht schmierenden Fördermediums zur partiellen 

Mangelschmierung des magnetseitigen Axiallagers. Die Gleitreibung und die erhöhten Temperaturen zeigen sich an 

den Wärmespannungsrissen.

Å Das Durchrutschen deutet auf ein Lösen der Vorspannungskräfte hin.

Å Der aufgeschnittene Spalttopf und die dadurch erfolgte Leckage war ein Folgeschaden aus den oben beschriebenen 

Ereignissen.
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen

ÁKapitaler Schaden an einer metallischen Magnetpumpe

ÁDiverse Schadensbilder mit verschiedenen Ursachen

ÁPartieller Trockenlauf einer kunststoffausgekleideten Magnetpumpe

ÁUrsachenanalyse mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera

Agenda
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Selektive Korrosion ï Spongiose  bei einem Laufrad aus Grauguss; Medium VE -Wasser
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Aktueller Streifzug durch besondere Schadensfälle der BASF in 
Ludwigshafen
Spalttopfbruch und ĂVersagenñ der Sekundªrabdichtung

Medium: Salpetersäure 

HNO3, 50%, 40°C

Werkstoff Hydraulik 1.4308

Lagerträger Sphäroguss

Spalttopf Zirkonoxid
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